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псевдоожиженный слой и циркуляционный кипящий слой, используемых в 
системах горячей сероочистки. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается применение солнечного 
трекера для позиционирования солнечных панелей фотовольтаических систем 
энергоснабжения зданий. Трекинговая система повышает КПД установки на 40 
% за счет усложнения конструкции и увеличения сроков окупаемости на 1/3 в 
сравнении со стационарной системой схожей мощности. 
Abstract: This paper discusses on the expediency of an application of a solar 
tracking system for positioning photovoltaic solar panels for buildings energy supply. 
Tracking system increases efficiency of the plant by 40% due to increasing in 
complexity of construction and in terms of payback on 1/3 in compare with stationary 
system with similar amount of energy output. 
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В то время как в случае стационарного крепления солнечных панелей 
теряется до 40 % солнечной энергии, и выход на запланированную мощность 
ведет к увеличению площади поглощающей поверхности. Установка 
трекинговой системы позволяет минимизировать потери на ориентирование и 
качественно повысить КПД всей установки без увеличения числа панелей. 
Однако, необходимо учитывать особенности трекинговых систем и их 
влияние на фотовольтаическую установку в процессе ее эксплуатации. 
Установка актуаторов (табл. 1) для ориентирования по осям и блоков 
управления автоматикой усложняет конструкцию. Одноосевые трекеры 
(рисунок) обеспечивают изменение положения панели по одной оси и требуют 
ручной настройки регулярно несколько раз в год. Двухосные системы не 
требуют ручной отладки и обладают большей подвижностью, а также 
устанавливаются на отдельностоящие мачты. 
 
 
Трекинговая система: а) одноосная; б) двухосная 
 
Таблица 1  
Технические характеристики актуатора серии 01G360[1] 
Напряжение питания 24/36, В, постоянный ток 
Максимальное 
энергопотребление 
750, мА 
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В отличие от неподвижного крепления трекинговые системы (табл. 2) 
могут устанавливаться только на земле, на плоской кровле, либо иной ровной 
поверхности. При установке на поверхности Земли появляется необходимость 
предусмотрения краже- и вандалозащиты. 
 
Таблица 2  
Технические характеристики системы слежения серии 01ARX1[1] 
Контроллер 
Максимальная 
мощность 
4А·24В  постоянный ток,  
до 2 актуаторов 
GPS ресивер 
Энергопотребление 36мА·5В постоянный ток 
Фотодетектор 
Энергопотребление - 
 
При оснащении каркаса мачты двухосной системы несколькими панелями 
суммарная площадь составляет в среднем 6–9 м2, что способствует проявлению 
свойств парусности конструкции и возникновению риска ее разрушения при 
сильном ветре. Мероприятием по защите от ветра является использование 
материалов и креплений, удовлетворяющих ветровым нагрузкам, что, в 
конечном счете, ведет к удорожанию конструкции. 
В проекте системы энергоснабжения с несколькими мачтами появляется 
необходимость учитывать возможное взаимное затенение нескольких 
световоспринимающих поверхностей при их повороте и избегать его путем 
разнесения их друг от друга, что уменьшает эффективно используемую площадь 
и частично нивелирует одно из преимуществ трекинговых систем над 
стационарными – увеличение КПД, без увеличения площади поглощающей 
поверхности. 
Использование электрозависимой автоматики также вносит коррективы в 
энергетический баланс установки. 
Максимальная мощность для актуаторов и блока управления в 18/27 и 
96/144 Вт соответственно. Действительное, найденное эмпирически, 
энергопотребление будет находится в пределах 0,1 и 10 Вт·ч для актуатора и 
контроллера соответственно. Таким образом, собственное энергопотребление 
автоматики составит не более 5-7 % от суммарных энергопоступлений установки 
на 38 Вт при работе в ясный день. Однако, в условиях облачности, собственное 
энергопотребление увеличивается до 11 % от суммарного и при пасмурной 
погоде до 50 % [2]. При проектировании систем большей мощности доля 
энергопотребления трекинговой системы в общем балансе становится 
незначительной. 
С точки зрения экономики, системы с солнечными трекерами приносят 
больший доход с течением времени по сравнению со стационарными системами 
схожей мощности за счет лучшей оптимизации в работе, однако, они требуют 
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больших начальных инвестиций. Стоимость укомплектованной трекинговой 
системы сопоставима со стоимостью всего проекта. В текущих рыночных ценах 
средние издержки на установку стационарной системы производительностью 4,6 
кВт·ч составят около 244 тыс. руб. Для системы с похожей производительностью 
и солнечным трекером издержки составят порядка 366 тыс. руб. В обоих случаях 
ежегодный доход будет находится в пределах 7 тыс. руб. В долгосрочной 
перспективе с учетом инфляции и возрастания цен на энергию 
дисконтированный срок окупаемости для стационарной системы и системы с 
трекером солнца составит 26,3 и 35,3 лет соответственно.  
Существует альтернатива дорогостоящим системам трекинга солнца в 
виде изготовленния самодельных трекеров в кустарных условиях с помощью 1-
2 сервоприводов, фотоэлемента, печатной платы, резистора, каркаса и 
микроконтроллера на базе Arduino, инструкции для сборки и исходный код, для 
которых находятся в свободном доступе. Данное решение позволяет свести к 
минимуму капиталовложения, однако его едва ли возможно масштабировать для 
повсеместного применения, а также для широкого круга пользователей. 
Таким образом, фотовольтаичные системы с солнечным трекером 
невыгодны на практике с точки зрения окупаемости и нерентабельны. В текущих 
рыночных условиях экономически более целесообразным является повышение 
выходной мощности системы солнечного энергоснабжения за счет увеличения 
поглощающей поверхности путем установки дополнительных солнечных 
панелей. Установка трекинг систем может быть оправдана лишь при 
необходимости повышения выходной мощности в условиях ограниченности 
площади под установку солнечных панелей. 
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